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１.規格等 

・使用するＬＥＤ照明機器等は一般社団法人日本照明工業会の正会員である企業の 

製品とする。 

  ・ＬＥＤ照明機器は全て新品とする。 

  ・ＬＥＤ照明機器については本仕様書で定めるものと同等の品質のものでよい。 

   なお更新するＬＥＤ照明機器については、原則として現在設置されている灯具・電球等と同

等以上の機能、光色、照度等の性能を有するものとする。 

  ・既設照明機器が防雨・防湿・防塵機器の場合は、同等以上の性能を持つ機器を設置すること 

   

 

２．取付等 

  ・ＬＥＤ照明機器は指定するところに設置すること。 

   なお、現地調査及び回路調査等を十分に実施し、作業を安全かつ確実に実施すること。 

  ・既設の蛍光灯などの照明は撤去し破棄すること。 

なお、環境保護の観点からリサイクルに回せるものはリサイクルを行うこと。 

  ・設置作業により生じた施設設備、電気機器等への不具合や事故については、受注者負担によ 

り対処すること。 

  ・本工事に伴う配線工事、養生、廃材処分については本工事に含むものとする。 

  ・停電等、運営上必要な機能を停止する場合は、事前に大学と調整し事故及び紛争等を防止す 

ること。 

  ・大学の他の工事と調整を行うこと。 

   

 

３．納入場所  公立大学法人福岡県立大学 

        ３号館、４号館、５号館、講堂・管理棟、福利厚生棟、附属研究所 

        図書館、外灯 

 

４．工事完了期限  令和６年３月１５日（金） 

 

５．検収受領 

 （1）すべて設置完了後、検査員立会の上、検査を受けること。 

 （2）納入物品に不良個所があった場合は、速やかに交換すること。 

  (3) 工事完了後は取付場所、取り付けた LED 照明の規格、数量がわかる報告書を納品すること。 

 

６．保証その他 

  ①ＬＥＤ照明及びそれに付随する電気設備の保証期間は、本品検査受領後１カ年とする。ただ

し、メーカー発行の保証書により１年を超える保証がある場合は、それによる。また納入

者（又は製造者）の責任に属する不良個所が生じた場合は、本学担当者と連絡の上、無償

で修理又は良品と取り替えるものとする。 

  ②仕様書記載の器具数量と実数量に差異があった場合は、大学と協議を行い対処すること。 

  ③入札にあたっては工事費算出に伴う現地調査を十分に行い、工事費の算出にあたること。 

 


